
0-32
WC R (neu) WC M (neu)

0-35
Putzraum

0-33 0-34
WC J (neu)

DN 50DN 100 DN 100

Entlüftung über Dach
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DN 50
DN 100

DN 50

DN 100

DN 100

Entlüftung über Dach

DN 100

DN 50DN 50

DN 100

Grundleitungsanschl.
DN 125

DN 125 RÖ

DN 100

Entlüftung über Dach

DN 100 DN 50DN 70

Räume nicht unterkellert
Leitungsweg wird bauseits
noch ermittelt!

DN 50 DN 70

0-43
Waschen/Duschen H

0-42
Waschen/Duschen D

DN 50 DN 70
DN 100

DN 50 DN 70

Schmutzwasser

Legende Rohrleitungen

D

Bezeichnung

B

Änderung

C

Datum

Strangschema Sozialbereich

%

F

Geändert Datum

Ausführungplanung 

22.07.26

STRANGSCHEMA SCHMUTZWASSER

E

A

Schmutzwasser

Geprüft


