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Einbindung siehe
Schaltschema Heizung

FRIWASTA WW Umkleiden

Puffer Warmwasser

Hersteller: Sailer

Sailer SPS-V-1050

Friwasta-Plus 100

Inhalt: 1050 Itr.

BxTxH: 530 x 891 x 362mm

@xH: 90x200 (ohne Iso.) cm

Gewicht: 50 kg

Warmetauscher: Edelstahl

Legende Elektro

J

Gerateanschluss 230 V

Legende Rohrleitungen

Kaltwasser
Warmwasser

Zirkulation

STRANGSCHEMA TRINKWASSER
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Anderung

Gedndert

Datum

Geprift

Datum

Bezeichnung  Ausfihrungplanung

Strangschema Sozialbereich

Trinkwasser

22.07.26
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